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“安装推荐品牌” 

序号 材料名称 推荐品牌/系列 备注 

2 高压柜 

品牌选用：原厂 ABB Unigear ZS1（真空断路器采用 VD4）、

原厂西门子 NXAirS （真空断路器采用 3AH3）、原厂施耐

德 PIX（真空断路器采用 HVX） 

原厂原件非授权柜，

并提供原厂证明 

3 微机保护装置 
品牌选用：ABBREF615 综合保护装置、施耐德 Sepam80

综合保护装置、西门子 7SJ85 微机保护 

保护与柜子统一品

牌 

 

质疑 1：西门子的 NXAirS 开关柜是在 8BK20 基础上由西门子德国中压总部主导研发的

空气绝缘开关柜产品，NXAirS开关柜只能选用与之相配的3AE型真空断路器，没法适配3AH3

真空断路器。3AH3 真空断路器是适配于西门子老一代开关柜 8BK20，无法选配在 NXAirS 开

关柜上。8BK20 已退市。上述说明详见后附西门子官方说明函附件 1《关于西门子 NXAirs

系列空气绝缘开关柜的说明》。同时，西门子不再新的项目上推广和使用 3AH3 真空断路

器（详见后附西门子官方说明函附件 2《关于西门子真空断路器产品说明》） 

因此，招标文件西门子的中置柜原厂柜的推荐品牌、型号应为 NXAirS，真空断路器应

为 3AE。为了用户有机会选择西门子的产品，请予以纠正。 

质疑 2：招标文件要求微机保护装置品牌选用 ABB REF615 综合保护装置、施耐德

Sepam80 综合保护装置、西门子 7SJ85 微机保护。 

实际上，西门子 7SJ85 微机保护是西门子新出的一款产品，未取得国家电网要求的相



关证书及检测报告，尚未在中国推广，主要用于海外市场。西门子中文官网上没有这款产

品，这款产品完全不适合本项目，无法通过电力公司验收，且提供不了售后服务。 

因此，招标文件微机保护装置西门子的推荐品牌型号建议选用目前市场上主流产品

7SJ686。西门子另一款综保 7SJ63 已退市，也不宜选用，上述说明详见后附西门子官方说

明函附件 3。 
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